
 

 

 

 

ຄູ່ມືການກ່ໍສ້າງ ແລະ ການນຳໃຊ້ 

ນ້ຳບາດານແຈກທ່ໍໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ໂຊລາເຊວ 

4     ຄJ່ມືການນໍາໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດບາດານແຈກທ ໍ່ ໃຊ້ໄຟຟ;າ ແລະ ໂຊລາເຊວ 

Lenovo
Typewritten text
ເພັງພອນ ຄຳແສນສຸກ



ບໍ່ນໍ້າບາດານສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນດJດຂ້ຶນມາອ"ປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກກັນຢJRເປSນປະຈໍາ ເມື່ອໃຊ້ກັນໄປດົນໆມັນ
ອາດຈະເຊື່ອມຄ"ນນະພາບ ເປ;ເພ ທັງນີ້ການເປ;ເພເສຍຫາຍກໍ່ເກີດໃດ້ໃນການເປ;ເພຂອງທ່ໍ ຫືຼ ຄ"ນນະພາບຂອງນໍ້າມີການ
ປRຽນແປງ ດ່ັງນັ້ນເມື່ອມີຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂ້ຶນ ກໍ່ຈະໃດ້ມີການບໍາລJງຮັກສາບໍ່ບາດານບໍ່ວ່າຈະເຈາະໃນພ້ຶນທ່ີເປSນຫີນ
ລວມຫືຼຫີນແຂງ ຖ້າໃຊ້ໄປດົນໆກໍ່ຈະມີຕະກອນໃດ້ ຖ້າບໍໍ່ນັ້ນເປSນບໍ່ມີຫີນລວມ ໂອກາດທ່ີຊາຍຈາກຊັ້ນນໍ້າຈະໄຫຼຜ່ານ
ເຂ້ົາມາໃນບໍ່ຍ້ອມມີຫຼາຍຂ້ຶນ ຈົນບາງຄັ້ງທັບຖົມສJງຂ້ຶນ ເຮັດໃຫ້ປະລິມານນໍ້າຫຸຼດລົງຫືຼມີຊາຍປYນຂ້ຶນມາຈາກນໍ້າ ດ່ັງນັ້ນ
ຜJ້ໃຊ້ນໍ້າຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າ ບໍ່ບາດານທ"ກບໍ່ເມື່ອໃຊ້ມາເປSນເວລາດົນພໍສົມຄວນ ກໍ່ຄວນໃດ້ມີການເປY່າລ້າງແລະທໍາຄວາມ
ສະອາດ. 

ບໍ່ບາດານທ່ີເປ;ເພສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະມີສາຍເຫດມາຈາກທ່ໍເສື່ອມຄ"ນ ເນື່ອງຈາກທ່ໍຈະຂາດ,ຍ"ບເຂ້ົາ ຍ້ອນທ່ໍຈະຢJRກັບນໍ້າ

ເຄັມເປSນເວລາດົນນານໃນເຊັ່ນນີ້ຈໍາເປSນຈະຕ້ອງໃດ້ມີການປSບປ"ງປYວແປງບໍ່ເຊັ່ນ: ອັດບໍ່ໃຫ້ມີນໍ້າເຄັມໄຫຼເຂ້ົາ, ນໍ້າບາ
ດານເປSນນໍ້າທ່ີຢJRໃຕ້ດິນ ມີຄ"ນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນໃນຫຼາຍດ້ານ, ນໍ້າບາດານຈະຢJRເລີກລົງໄປຫຼາຍແມັດ ຂ້ຶນ
ກັບບໍລິເວນພ້ຶນນໍ້າບາດານຊຶ່ງອາດຈະຢJRຫຼາຍກິໂລແມັດກໍ່ໃດ້ ປYກກະຕິແລ້ວນໍ້າບາດານຈະພົບໃດ້ໜ້ອຍໃນພ້ຶນທ່ີຮ້ອນ 
ຫືຼຖ້າພົບກໍ່ເລີກລົງໄປ ມັນຈະຕ້ອງຢJRໃກ້ກັບແຫຼງນໍ້າ ໃນພ້ືນທ່ີແຫ້ງແລ້ງແມ່ນຕ້ອງຈະເຈາະເລີກລົງໄປຫຼາຍ. 
   ນໍ້າບາດານ: ແມ່ນນໍ້າທີຢJRເລີກລົງໄປໄຕ້ດິນ ເກີດຈາກການດJດຊືມຂອງດິນ ແລະ ຫີນໄຫຼເລີກລົງໄປ 

   ນໍ້າບາດານເກີດຈາກ: ນໍ້າຝYນທ່ີຢJRຊັ້ນບັນຍາກາດລົງມາຊູ່ພ້ືນ ກາຍເປSນນໍ້າຜິວດິນ ສ່ວນເທິງກໍ່ຈະເກີດການຊືມລົງໄປ 
ອີກສ່ວນໜ່ຶງກໍ່ລະເຫີຍ ລວມຕົວກັນເປSນແຫ່ຼງນໍ້າຕ່າງໆ ແຫ່ຼງນໍ້າເຫ່ົຼານັ້ນຫາກຊືມລົງໄປກໍ່ຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນຊັ້ນໄຕ້ດິນ
ທ່ີເລີກລົງໄປຕາມຮJແຕກຂອງຫີນ ຊຶ່ງລົງໄປຫຼາຍແມັດຈົນເຖິງເປSນກິໂລແມັດ, ນໍ້າບາດານສາມາດທ່ີຈະຂ"ດເຈາະໃດ້
ຕາມບໍລິເວນຊັ້ນຫີນເລີກລົງໄປ ແຕ່ບາງທີອາດຈະເລີກບໍຫຼ່າຍທ່ີນິຍົມສJບມານໍາໃຊ້ ນໍ້າບາດານມັກຈະຢJRໃນລະດັບການ
ຊືມເຂ້ົາໄປເຖິງ ແລະ ເປSນຊັ້ນທ່ີເກັບນໍ້າໃດ້ ຫາກເລີກລົງໄປຫຼາຍກ່ວາ 15 ກິໂລແມັດ ຈະບໍ່ມີນໍ້າພົບແຕ່ຊັ້ນຫີນເທ່ົາ
ນັ້ນ. 

➢ ປSດໃຈຕ່າງໆຂອງນໍ້າບາດານຈະມີການກະຈ່າຍຂອງນໍ້າ ແລະ ຄວາມເລີກທ່ີແຕກຕ່າງກັນຂ້ຶນຢJRກັບປSດ ໃຈ
ເລົ່ານີ້ 
1. ຄວາມຜ"່ຍຂອງຫີນ ແລະ ດິນເປSນປSດໃຈທ່ີກໍານົດການຈັດເກັບນໍ້າບາດານ ຫາກມີຄວາມຜ"່ຍຫຼາຍ

ມັນຈະມີປະລິມານນໍ້າຫຼາຍ ການໄຫຼ ແລະ ການເກັບນໍ້າຈະເຮັດໃຫ້ໃດ້ໄວ ຊຶ່ງຂ້ຶນຢJRກັບຊ້ອງວ່າງຂອງ
ຫີນໃນແຕ່ລະສະນິດ. 

2. ຄວາມສາມາດໃນການຊືມຜ່ານ ການຊືມຜ່ານຂອງນໍ້າ ຜ່ານຫີນຕ່າງໆ ຈະມີຫຼາຍຫືຼໜ້ອຍພຽງໃດຂ້ຶນ
ຢJRກັບຄວາມຜ"່ຍຂອງຫີນ ຖ້າມີຄວາມຜ"່ຍຫຼາຍກໍ່ຈະມີການຊືມຜ່ານໄວ ລວມເຖິງຮJບຮ່າງຂອງຫີນກໍ
ສົ່ງຜົນຕ່ໍການຊືມຜ່ານໃດ້. 

3. ການກະແທກຊືມເຂ້ົາໄປເປSນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຊັ້ນຫີນ ຂ້ຶນຢJRກັບນໍ້າຜິວດິນຄວາມຜ"ຂອງຫີນ ແລະ 
ຊະນິດຂອງຫີນ ການກະແທກຊືມໃນແຕລະຊັ້ນຈະເກີດການອ່ີມຕົວກ່ອນທ່ີຈະກະແທກເຂ້ົາໄປໃນ
ຊັ້ນຖັດລົງໄປ. 

➢ ປSດໃຈທ່ີສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕ່ໍລະດັບນໍ້າໃຕ້ດິນໃດ້ແກ່ 
1. ການກະແທກຊືມຜ່ານຂອງຫີນ 
2. ປະລິມານນໍ້າທ່ີກໍາ່ລັງຊືມລົງໄປ 
3. ລັກສະນະພJມີປະເທດ 

➢ ເຂດໃນຊັ້ນໃຕ້ດິນຫືຼນໍ້າບາດານຢJR 
1. ເຂດຂອງດິນເປSນເຂດທ່ີຮັບນໍ້າຈາກບັນຍາກາດ ຫືຼ ນໍ້າຝYນທ່ີຕົກລົງມາຈະມີຫຼາຍຫືຼບໍ່ມີກະໃດ້ຂ້ຶນ

ຢJRກັບຝYນທ່ີຈະຕົກໜ້ອຍຫືຼຫຼາຍ ເປSນການປRຽນແປງໄປຕາມລະດັບນໍ້າຝYນນັ້ນເອງ. 
2. ເຂດອ່ີມຕົວ ນໍ້າທ່ີຕົກລົງມາສJ່ພ້ືນບາງສ່ວນຈະເກີດການອ່ີມຕົວລົງໄປໃນຊັ້ນຫີນ ແລະ ດິນຕາມ

ຊ້ອງວ່າງທີມີ ເປSນເຂດອໂອ່ງນໍ້າບາດານຫືຼໃຕ້ດິນ. 
3. ລະດັບນໍ້າໃຕ້ດິນເປSນນໍ້າທ່ີມີບໍ່ສະໝໍາ່ສະເໝີຕໍາ່ກ່ວານໍ້າບາດານ ມີນໍ້າຕາມລະດJການ ແລະ ພJມີ

ປະເທດ. 
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1.  ການບໍາລJງຮັກສາບໍ່ນໍ້າບາດານ 



➢ການຮັບນໍ້າ ແລະ ການເກັບນໍ້າໃຕ້ດິນ 
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     ທ່ໍນໍ້າ ໝາຍເຖິງທ່ໍນໍ້າດິບ ທ່ໍສົ່ງນໍ້າ ແລະ ທ່ໍຈ່າຍນໍ້າ ທ່ີໃດ້ໃຊ້ເຂ້ົາໃສ່ວຽກງານນີ້, ສະນັ້ນເມື່ອມີການວາງທ່ໍຕ້ອງໃດ້
ລົງສໍາຫຼວດເອົາຈ"ດ,ລະບົບແລວທ່ໍກ່ອນ ຈິ່ງຂ"ດດິນວາງທ່ໍໃດ້, ໃນນັ້ນເມື່ອມີການວາງທ່ໍສໍາເລັດແລ້ວຕ້ອງຈື່ລະບົບແລວ
ທ່ໍ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າຂອງດິນ ເພ່ືອຫີຼກລຽງໃນເວລາຂ"ດດິນປJກພຶດພັນຕ່າງໆບໍ່ໃຫ້ຖືກທ່ໍນໍ້າ 

- ການວາງທ່ໍຕ້ອງຢJRນອກຂອບເຂດຂອງທາງ ແລະ ບ່ອນທ່ີເໝາະສົມ 
- ຂ"ດດິນຕ້ອງເລີກຂະໜາດ 30-60 ຕາມແຕ່ຂະໜາດຂອງທ່ໍ 
- ການວາງທ່ໍຂ້າມທາງ ຫືຼ ບ່ອນດິນແຂງຕ້ອງໃດ້ຮອງຊາຍ ຖົມຊາຍເພ່ືອປ;ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທ່ໍແຕກ 
- ໝ່ັນກວດກາສາຍທ່ໍເປSນປYກກະຕິ ຊອກຫານໍ້າຮົ່ວເພ່ືອຈະໃດ້ມີການສ້ອມແປງ 

     ອ"ປະກອນຂ້ໍຕ່ໍ: ໝາຍເຖິງສ່ວນປະກອບທ່ີໃຊ້ຕ່ໍທ່ໍ ເປSນຕ້ົນເຄືອງ PE ແລະ PVC ເປSນຊິ້ນສ່ວນທ່ີໃຊ້ຕ່ໍທ່ໍ ໂດຍທ່ີ
ມີຂະໜາດດຽວກັນ, ຕ່າງຂະໜາດເຂ້ົາກັນໂດຍໃຊ້ລະບົບຂ້ໍລົດ,ສາມທາງ ແລະ ອ່ຶນໆ… 
     ປະຕJນໍ້າ ແລະ ກ້ອກນໍ້າ: ໜາຍເຖິງອ"ປະກອນທ່ີຈໍາເປSນສໍາລັບທ່ີຈະມານໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນລະບົບ ເພາະເປSນອ"ປະກອນທ່ີ
ນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຄອບຄ"ມການປaດ,ເປbດ ແລະ ປRຽນທິດທາງການໄຫຼຂອງນໍ້າ, ສະນັ້ນໃນເວລານໍາໃຊ້ຄວນໃຊ້ແຕ່
ລະບົບກ໊ອກນໍ້າເພ່ືອປaດ,ເປbດເອົານໍ້າມາບໍລິໂພກ ສ່ວນປະຕJນໍ້າແມ່ນນໍ້າໃຊ້ໃນເວລາມີການສ້ອມແປງ ແລະ ປRຽນຖ່າຍ 

- ໃນກໍລະນີເປbດຂ້ືນນໍ້າບໍ່ອອກ, ຫືຼວ່າປaດຈໍາແລ້ວແຕ່ນໍ້າຍັງໄຫຼ ຖືວ່າກຽວມັນຫຸ້ຼຍ ຕ້ອງໃດ້ມີການປRຽນໂຕໄໝ່ 
     ກົງເຕີນໍ້າ: ແມ່ນເຄື່ອງວັດແທກປະລິມານການຊົມໃຊ້ນໍ້າໃນແຕ່ລະເດືອນ ໂດຍການຈົດໂຕເລກໃນແຕ່ລະເດືອນ
ເພ່ືອມາຄິດໄລ່ການຊົມໃຊ້ເປSນແມັດກ້ອນ ຕາມຮJບແບບເອົາໂຕເລກໃນການຈົດຄັ້ງນີ້ມາລົບກັບຈົດຄັ້ງກ່ອນ ແລ້ວ
ອອກມາເປSນໂຕເລກການຊົມໃຊປະຈໍາເດືອນ 

- ຕ້ອງໃດ້ມີການປYກປSກຮັກສາ,ມີຫີບປ;ອງກັນກົງເຕີ ບໍ່ໃຫ້ສັດສາວາສິ່ງຕ່າງໆມາແຕະຕ້ອງ. 

                       
                                     ປະຕJນໍ້າ                                               ກ໊ອກນໍ້າ 
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2. ວິທີການດJແລ ລະບົບການວາງທ ໍ່ ແລະ ອ"ປະກອນທ ໍ່



                   ອ"ປະກອນທ່ໍPVC                                                 ກົງເຕີນໍ້າ SANVA 

 

                    

                    ການເປbນໍ້າຊົມໃຊ້                                          ການສ້ອມແປງທ່ໍສົ່ງ PE 
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➢ ເຮືອນແທ້ງ 
	 ເປSນໂຄງເຫັຼກເພ່ືອຮັບຮອງແທ້ງນໍ້າ 2 ແທ້ງ ບັນຈ"ໃດ້ 4 ແມັດກ້ອນ, ຕ້ອງໃດ້ມີການຮັກສາຕິດຕາມກວດກາ
ໂຄງສ້າງຂອງມັນເປSນໄລຍະເພ່ືອບໍ່ໃຫ້ມັນເຂ້ົາໝ້ຽງຕ້ອງໃດ້ທາສີຮັກສາໃວ້. 
➢ ແທ້ງນໍ້າ 
	 ເປSນໜ່ວຍບັນຈ"ນໍ້າ ເວລາປe້ານໍ້າຂ້ຶນແລ້ວປRອຍລົງໃຫ້ຊຸມຊົນໃດ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ຕ້ອງໃດ້ໝ່ັນຕິດຕາມເບິ່ງເມື່ອ
ລJກລອຍບບໍ່ຕັດມັນຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າລົ້ນແທ້ງ, ມັນຈະເກີດມີຂ້ີສະໜີມ ຕ້ອງໃດ້ອານາໄມຜັດຖູ,ລ້າງໃຫ້ສະອາດ. 
➢ ລJກລອຍ 
	 ແມ່ນອ"ປະກອນຕັດໄຟ ແລະ ເປbດໄຟແບບອັດໂຕໂນມັດ ໃຊ້ແທນເປSນສະວີກປaດເປbດ, ໃຊ້ຕິດຕ້ັງເພ່ືອເປSນຕົວ
ກໍານົດລະດັບນໍ້າສJງສ"ດ ແລະ ຕໍາ່ສ"ດຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ເມື່ອລະດັບນໍ້າຂ້ຶນລົງຮອດຈ"ດທ່ີຕ້ັງໄວ້ແລ້ວ ມັນຈະທໍາງານ
ປaດ ເປbດ ດ້ວຍຕົວມັນເອງ. 

- ເມື່ອເຫັນວ່ານໍ້າບໍ່ຂ້ຶນແທ້ງ, ເຮົາຕ້ອງຂ້ຶນໄປຊັ່ນລJກລອຍເບິ່ງຢ;ານສະວີກມັນຄ້າງ ຫືຼວ່າສາຍຢRອນສະວີກນັ້ນມັນ
ພັນກັນ, ມັນຈະບໍ່ທໍາງານໃດ້ເປSນປYກກະຕິ.
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3. ການບົວລະບັດຮັກສາລະບົບແທ້ງນໍ້າ 
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- ແຜງໂຊລາເຊວ ເປSນແຜງກະຈ່າຍໄຟ,  ທ່ີເກັບໄຟຈາກແສງແດດຈາດດວງຕາເວັນ   ມາປRຽນເປSນກະແສໄຟຟ;າ 
DC ເຮັດໃຫ້ປe້າທໍາງານ. 

- ໃນການຕິດຕ້ັງຕ້ອງໃດ້ຮັບກັບແສງແດດໂດຍກົງ ໂດຍລີກລຽງບໍ່ໃຫ້ມີສິ່ງປaດບັງ 

1. ບJຄວນໃຫ1ມLສiງສ4ກກະປ4ກ ເຊNນ:ຄາບນOFມ'ນ, ຄາບຄາວ PDມLສiງຕ4ກຄ1າງ. 
2. ບJລiເວນທSຕiດຕTງແຜງໂຊລາເຊວ ຖ1າຕiດຕTງກ'ບພyນຄວນຈະເປ'ນບEລiເວນທSໂລBງ 
3. ຄວນໝNນກວດສອບຕ4ວແຜງຢBາງສະໝJສະເໝL ໂດຍສະເພາະບJລiເວນທSມLການຮ'ບແສງ 
4. ອານາໄມໃຫ1ມLຄວາມສະອາດແຜງໂຊລາເຊວຢBາງສະໝJສະເໝL 
➢  ການບໍາລJງຮັກສາພະລັງງານແສງອາທິດ 

	 ດ່ັງທ່ີກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງວ່າ ແຜງພະລັງງານແສງອາທິດ ເປSນຫົວໃຈສໍາຄັນໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ;າ ສະ
ນັ້ນຜJ້ໃຊ້ງານຄວນມີການກວດສອບ ແລະ ບໍາລ"ງຮັກສາ ແຜງພະລັງງານແສງອາທິດດ່ັງນີ້: 

- ຮ'ກສາຄວາມສະອາດຄາບສ4ງກະປ4ກ ແລະ ຜuBນທSເກາະປ4ນແຜງພະລ'ງງານແສງອາທiດດ1ວຍການລ1າງດ1ວຍ
ນOFສະອາດ ແລະ ເຊ'ດຄາບສ4ງກະປ4ກອອກ ບາງຄTງຄາບສ4ງກະປ4ກຈະເປ'ນພວກຢາງ PD ຂYນ4ກໃຫ1ໃຊ1ນOFເຢ'ນ
ລ1າງ ແລະ ຂ'ດດ1ວຍຟອງນOF ຂOຄວນລະວ'ງໃນການທEFຄວາມສະອາດແຜງພະລ'ງງານແສງອາທiດ ຫ1າມໃຊ1
ແປງທSມLຂ4ນເປ'ນໂລຫະ ທEFຄວາມສະອາດຜiວຂອງແຜງພະລ'ງງານ. 

- ກວດສອບຄuນນະພາບແຜງພະລ'ງງານແສງອາທiດ ວBາຍ'ງມLສະພາບທSສ4ມບ<ນPDບJ ເຊNນ: ຮອຍແຕກ,ຮອຍຂiດ
ບEລiເວນຜiວ,ມLຮອຍຮZວຂອງນOFພາຍໃນຜiວແຜງພະລ'ງງານແສງອາທiດ ແລະ ສLຂອງແຜງມLການປBຽນແປງ 
ເປ'ນຕAນໃຫ1ມLການຈ4ດບ'ນທDກ ແລະ ສ'ງເກດສiງທSຜiດປ4ກກະຕiຕBາງໆ ຖ1າປະສiດທiພາບPuດລ4ງ ອາດຈະມL
ການສ1ອມແປງບEFລ<ງຮ'ກສາ PDປBຽນແຜງພະລ'ງງານແສງອາທiດທSມLບ'ນຫາດNງກBາວ. 

- ກວດສອບອuປະກອນທSເຊ@ອມຕJກ'ບແຜງພະລ'ງງານແສງອາທiດ ໃຫ1ຢ<Bໃນສະພາບພ1ອມໃຊ1ງານສະເໜL ຖ1າມLຂO
ຜiດພາດໃຫ1ມLການແກ1ໄຂໃຫ1ໄວທSສuດ. 
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4. ວິທີການດJແລ ແລະ ບໍາລJງຮັກສາອ"ປະກອນໂຊລາເຊວ 
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ກໍລະນີຂາດການບໍາລJງຮັກສາ 

 

	 ແມ່ນລະບົບໄຟຟ;າ AC ເປSນໄຟ 220 ໂວນ, ໂດຍຕ່ໍຈາກລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ;າ ຕິດຕ້ັງກົງເຕີ ແລ້ວຈິ່ງ
ເດີນສາຍໄຟຈາກກົງເຕີ ໂດຍຜ່ານສະວີກປaດ ເປbດ ຈິ່ງຕ່ໍເຂ້ົາໃສ່ລະບົບປe້າບາດານ, ສະນັ້ນຈິ່ງຄວນລະມັດລະວັງໃນການ
ຊົມໃຊ້, ຖ້າລະບົບປe້າບໍ່ທໍາງານໃຫ້ກວດເບິ່ງສະວີກປaດເປbດວ່າມີໄຟເຂ້ົາ ຫືຼບໍ່, ແລ້ວກວດກາລະບົບລJກລອຍຕ່ືມ,ກໍລະ 
ນີໄຟຟ;າບໍ່ລົງມາກົງເຕີ ແມ່ນໃຫ້ສະເໜີຫາຫນ່ວຍງານໄຟຟ;າປະຈໍາເມືອງເພ່ືອມາກວດກາ. 
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5. ລະບົບໄຟຟ;າ 



	 ແມ່ນເປSນຜJ້ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສ້ອມແປງທ"ກລະບົບ ແລະ ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ການນໍາໃຊ້ໃດ້ຢgນຍົງ,ສະນັ້ນຈິ່ງໃດ້ແຕ່ງຕ້ັງຄະນະຊີ້ນໍາ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນຂ້ັນບ້ານດ່ັງນີ້: 

	 ➢ ຜJ້ທີ1 ແມ່ນຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາລວມ 

	 ➢ ຜJ້ທີ2 ແມ່ນຮັບຜິດຊອບສ້ອມແປງ 

	 ➢ ຜJ້ທີ3 ແມ່ນຮັບຜິດຊອບວຽກງານການເງິນ 
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6. ໃບແຕ່ງຕ້ັງກ"່ມຜJ້ໃຊ້ນໍ້າ 
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